CEDENAR

Centrales Eléctricas de Narifio S.A. E.S.P.
NIT. 891.200.200-8

CENTRALES ELECTRICAS DE NARINO S.A. E.S.P.
DIVISION DE OPERACIONES
PLAN DE CONTINGENCIA
JORNADA ELECTORAL
2019

Fecha de actualizacion: 18 de Octubre 2019
OBJETIVOS

e Plantear el procedimiento de ejecucion de actividades de emergencia a
emprenderse ante un evento que afecte la infraestructura eléctrica,
ocasionado por fendmenos naturales o actos terroristas.

e Plantear las estrategias durante y después de la emergencia, que permitan
agilizar la restauracion del servicio.

o Establecer el personal disponible para las actividades de mantenimiento y
atencion de eventualidades.

e Relacionar los recursos materiales con los que se cuenta para una eventual
atencion de emergencia.

PROCEDIMIENTOS

A.- EN EL CASO DE DERRIBAMIENTO DE TORRE DE TRANSMISION DE
LINEA 115 kV.

1. Si se presenta una falla en el sistema de 115kV el operador de la subestacion
asociada a la linea, previas instrucciones de Centro Local de Control, debe
realizar dos intentos de reconexién de la linea afectada; en tal caso de que
estos fallen se establece comunicacion con el ingeniero de turno y los
ingenieros encargados de la division de operaciones.

2. Los operadores de la subestacion afectada deben establecer comunicacion
con el jefe de zona e informar los pormenores de la falla. Por su parte el
operador de CLC informara al jefe de CLC ingeniero: Jorge R. Lucero (Prof.
Esp. Div. Operaciones) quien a su vez reportara la situacion a los ingenieros
encargados de la empresa.
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CEDENAR

Centrales Eléctricas de Nariro S.A. E.S.P.
NIT. 891.200.200-8

ENCARGADOS ATENCION DE EVENTUALIDADES
Ilvan Lopez Salazar Subgerente de Distr. y Generacion
Julio Guzman Arévalo | Jefe Division de Operaciones (E )
Jairo Vinueza Hidalgo | Prof. E. Div. de Operaciones (E )
Carlos Hormaza Prof. Il. Div. de Operaciones (E )

3. Los ingenieros encargados definiran el personal necesario para que se realice
una inspeccioén de la linea afectada, se determine el tipo de dafio y lo necesario
para la atencion de la contingencia y su posterior reparacion. Esta comision de
avanzada conformada por un ingeniero electricista y linieros verificara de
manera agil las condiciones de las afectaciones.

Personal disponible linea 115 kV:

e Fernando Paredes Coordinador

Henry Burbano (Coordinador grupo linieros)
Raul Onofre-liniero |

Diego Rosero — liniero |

Gonzalo Jossa (Coordinador grupo)

e (Carlos Nopan — liniero |

e Jairo Guzman — liniero |

4. Después de determinar el sitio de la estructura afectada, el Jefe de la respectiva
zona, debe proceder a gestionar lo necesario ante la policia y el ejército para
gue se garantice la seguridad para ingresar al sitio de torre y llevar a cabo las
verificaciones, reparaciones, acondicionamientos y demas tareas necesarias
para reestablecer de manera provisional el servicio.

5. Los ingenieros encargados proceden a coordinar con el personal disponible de
mantenimiento el transporte de los materiales y herramientas en los vehiculos
asignados por la Division de Operaciones hasta el sitio y realizar la reparacion.

6. Una vez culminado el proceso de restauracion de la estructura se coordina con
el Centro Local de Control para realizar la respectiva maniobra de conexiéon vy
continuidad del servicio.

7. En el municipio de Tumaco se dispondra de dos grupos de mantenimiento bajo
la coordinacion del Ing. Jorge Idarraga.
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Centrales Eléctricas de Nariro S.A. E.S.P.
NIT. 891.200.200-8

B.- EN EL CASO DE LA FALLA O ATENTADO DE UN TRANSFORMADOR DE
POTENCIA

1. El operador de la subestacion afectada debe reportar inmediatamente al CLC,
quienes a su vez informaran al ingeniero de turno y a los ingenieros
encargados sobre lo ocurrido en el sitio, asi como tambien sobre los circuitos
afectados.

ENCARGADOS ATENCION DE EVENTUALIDADES
Ilvan Lépez Salazar Subgerente de Distr. y Generacion
Julio Guzman Arévalo | Jefe Division de Operaciones (E )
Jairo Vinueza Hidalgo | Prof. E. Div. de Operaciones (E )
Carlos Hormaza Prof. Il. Div. de Operaciones (E )

Después de determinar la infraestructura afectada, el Jefe de la respectiva
zona, debe proceder a gestionar, de ser necesario, lo correspondiente ante la
policia y/o el ejército para que se garantice la seguridad durante el ingreso al
sitio de la subestacion y llevar a cabo las verificaciones, reparaciones,
acondicionamientos y demas tareas necesarias para reestablecer de manera
provisional el servicio.

2. Los ingenieros encargados coordinaran las actividades con el personal de
mantenimiento para la evaluacion de los dafos y las correcciones que se
deben realizar.

3. El personal disponible de mantenimiento de subestaciones se desplaza hasta
el sitio del transformador afectado para realizar las actividades de inspeccion y
reporte de dafos. Esto bajo coordinacion de los ingenieros encargados.

Personal disponible subestaciones 115 kV:

e Julio Guzman Jefe Div. Operaciones (E )

e Jairo Vinueza Prof. Esp. Div. Operaciones (E )
e Carlos Hormaza Prof Il de Mantenimiento (E )

e Jaime Ceballos Técnico Il de Mantenimiento

e José Luis Rodriguez Técnico | de Mantenimiento

e Huber Bolanos Técnico Il de Mantenimiento
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CEDENAR

Centrales Eléctricas de Narifio S.A. E.S.P.
NIT %1 2Pgetdriormente, dependiendo de las condiciones del evento, se analiza y
realiza la transferencia de carga posible, para atender la demanda de energia
y continuar el suministro del servicio.

5. Se procede a coordinar las actividades de la reparacion y recuperacion del
equipo con el personal disponible asignado por la division de operaciones

TODO PERSONAL DEL AREA TECNICA ESTARA CON DISPONIBILIDAD DE
24 HORAS

C.- COORDINACION DE GRUPOS DANOS EN MEDIA TENSION

Los Ingenieros Jaime Lopez y Henry Pérez del area de Redes, cuentan con 5
grupos de linieros (17 personas), que atenderan los reportes de dano a nivel de la
ciudad de Pasto y sectores aledanos.

Para las areas de influencia de la empresa, la cual comprende el sistema
interconectado de todo el departamento de Narifio, se dispone en cada zona de
personal capacitado e idoneo, capaz de atender las diversas condiciones de
danos en la infraestructura eléctrica. Su coordinacion esta encabezada por el
Jefe de Zona y desde la ciudad de Pasto, por medio del Ingeniero Libardo
Bolanos.

De acuerdo a la gravedad del problema o complejidad de las circunstancias, podra
solicitarse apoyo de los ingenieros: Julio Guzman y Fernando Paredes, quienes
coordinaran otros grupos de técnicos, linieros y recursos adicionales para la
atencion de los danos.

Los Ingenieros Julio Guzman y Fernando Paredes coordinaran los reportes
relacionados con novedades o danos ocurridos en Subestaciones y plantas
de generacion.

El personal de mantenimiento de lineas 34.5 kV y subestaciones estara a
disposicion. El personal de mantenimiento asignado debera estar en comunicacion
con la disposicion de atender cualquier eventualidad a cualquier hora.

Cada responsable se encarga de coordinar las actividades tendientes al
restablecimiento del servicio segun las prioridades planteadas y acorde a las
actividades que se deben tomar para la restauracion del servicio en caso de que
se pierda la continuidad de este.
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CEDENAR

Centrales Eléctricas de Narino S.A. E.S.P.
NIT. 891.200.200-8

CIRCUITOS PRIORITARIOS

Para evaluar dafios en redes de casco urbano de Pasto se designa al Ingenieros
Jaime Lopez, Henry Pérez y Coordinadores de grupo quienes reportaran a la
Subgerencia de Distribucion y Generacion el estado y las posibles soluciones para
restablecimiento del servicio en las redes de Pasto.

Para lo concerniente a las zonas de influencia de CEDENAR, ademas de los jefes
de cada una de las zonas, se dispone de monitoreo permanente del sistema,
por medio del Centro Local de Control desde la ciudad de Pasto.

CIRCUITOS CRITICOS

Con el Ing. Jaime Lopez (oficina de redes Pasto) se coordinaran los trabajos
necesarios de respaldo a los circuitos de media tensidon que alimentan las sedes
de los diferentes organismos adminstrativos, policiales, militares, de seguridad vy
atencion hospitalaria. Esto de acuerdo a informacion suministrada por parte
de la alcaldia municipal o gobernacion. En todo caso el area urbana se
encuentra cubierta por tres subestaciones: Pasto, Catambuco y Jamondino, a
través de las cuales y por medio de la red de media tension existente, puede
adelantarse los trabajos necesarios de transferencia de carga ante cualquier
eventualidad.

Para efectos de proporcionar condiciones de continuidad en el servicio en las
diferentes zonas del departamento, de acuerdo a las condiciones o dafios que se
presenten, se evaluara la conveniencia de realizar transferencias de carga,
valiendose para ello de la red de media tension existente o de ser necesario suplir
el servicio mediante grupos de generacién los cuales atenderian pequerias
demandas en centros concentrados, como escuelas, centros de salud, alcaldias
etc. Esta evaluacion de alternativas sera llevada a cabo por los Ingenieros: lvan
Lopez, Julio Guzman y Fernando Paredes.
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CEDENAR

Centrales Eléctricas de Narifo S.A. E.5.P.
NIT. 891.200.200-8

D.- ATENCION ANTE AVALANCHAS Y/O INUNDACIONES

En caso de presentarse avalanchas y/o inundaciones en instalaciones
pertenecientes al sistema de distribucion de CEDENAR, se llevaran a cabo las
siguientes medidas:

1. En una subestacion atendida o planta de generacion, de ser posible y siempre
que las condiciones lo permitan se debera suspender todas las actividades de
distribucién y/o generacién e informar inmediatamente al jefe de zona vy al
Centro Local de Control quien a su vez informara a los ingenieros encargados
de la subgerencia de Distribucion y Generacion.

2. ElI CLC, por medio de los sistemas de control, analizara y considerara, de
acuerdo a la situacion, la suspension y corte del fluido eléctrico en los
alimentadores principales asociados al sitio de la eventualidad, con el fin de
aislar dicho sitio de riesgos eléctricos: EI CLC podra apoyarse con personal de
la divisibn de operaciones para realizar trabajos de seccionamiento de
circuitos, con el fin de aislar el sitio afectado. Para este proposito se coordinara
con los ingenieros: Julio Guzman y Fernando Paredes.

3. El jefe de zona, informara a la fuerza publica del area, asi como también a los
organismos de atencién de desastres de la zona y coordinara con ellos las
acciones a ejecutarse, informando y consultando oportunamente al Ing. Ivan
Lopez Salazar sobre las medidas a tomarse.

4. En la ciudad de Pasto, el Ing. lvan Lopez Salazar, de acuerdo al analisis
realizado en conjunto con los ingenieros encargados y la brigada de atencion
de desastres de la empresa, orientaran las estrategias mas convenientes que
permitiran atender las necesidades mas urgentes en el sitio o sitios afectados.

Para ello, se dispondra de los recursos antes mencionados, tanto materiales
como humanos.

ENCARGADOS ATENCION DE EVENTUALIDADES
lvan Lopez Salazar Subgerente de Distr. y Generacién
Julio Guzman Arévalo Jefe Division de Operaciones (E)
Jairo Vinueza Hidalgo | Prof. E. Div. de Operaciones (E)
Carlos Hormaza Prof. Il. Div. de Operaciones (E)
Edgar Davila Coordinador Brigada de Emergencia
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CEDENAR

Centrales Eléctricas de Narifio S.A. E.S.P.
NIT. 891.200.200-8

MATERIAL Y EQUIPOS DISPONIBLES

DESCRIPCION CANTIDAD
v" Torre de Emergencia de 115kV 3 Disponibles en Zona Pacifica
Malacate.
v" Herramientas y equipos para Pluma.

implementacién de torre de emergencia | Manilas, Guayas, Cable
Tornilleria, Aparejos, Hi track
ACSR 4/0 AWG
ACSR 2/0 AWG
ACSR 397.5 MCM
v" Cables y conductores XLPE 4/0AWG

XLPE 350 MCM.
Cable de acero Extra resistente 3/8 *
Cable de cobre desnudo 2/0 AWG

Agarradoras, poleas, Garruchas,
herramienta de mano,
Empalmadora, Tronzadora,
Troqueladora hidraulica

Aisladores de porcelana y
poliméricos para niveles
13.8/34.5/115 kV
Tipo Retencién y Pin
Conectores, Empalmes,

v Herramientas para reparacion de lineas

v" Repuestos de Aisladores

v Hewsgs grilletes, guayas, cadenas.
v Transformadores de distribucion 3 unds (cap. 75kVA)
1 unidad (25-33 MVA) en Ipiales
v" Transformadores de potencia 1unidad (10-12.5 MVA) en Pasto
1 unidad (5-6.25 MVA) en Pasto
10 de 12m
v' Postes 10 de 10m
10 de 14 m
: : _— 1 de 40kW
v" Grupo Electrégenos a disposicion 2 de 5kW
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CEDENAR

Centrales Eléctricas de Narifio S.A. E.S.P.
NIT. 891.200.200-8

TRANSPORTE: 2 vehiculos camioneta doble cabina
3 Gruas de la empresa
1 Camién furgon de 5 ton
1 Camioén NPR de 3 ton
1 Camion de 10 ton.

Para transporte adicional, se coordinara con el Prof. Univ. | de servicios
administrativos de la empresa. Prof. Mariela Bastidas

EVALUACION DANOS:

Las personas que intervienen el la evaluacion de danos y quienes se encargan de
coordinar las actividades del personal son:

INGENIEROS: Julio Guzman Jefe Div de Operaciones (E)
Jaime Lépez Prof. | de redes

Jairo Vinueza Prof. Especializado Div. De Operaciones (E)
Fernando Paredes D. Prof. | Div. De Operaciones (E)

APOYO EXTERNO: Personal de Redes: 2 grupos, 4 personas cada uno
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CEDENAR

Centrales Eléctricas de Narino S.A. E.S.P.
NIT. 891.200.200-8

LISTADO GENERAL DE PERSONAL DIVISION DE OPERACIONES Y
NUMEROS DE CONTACTO

PERSONAL CARGO CELULAR

DISPONIBLE
van Lépez Salazar S“b%‘zrfgfaedgft“ y 3155804937
Julio Guzman Jefe Division de op. (E) 3206326409
Jaime Lopez Prof. Univ. |. redes 3206767673
Henry Perez Técnico |. redes 3108277213
Jorge R. Lucero Prof Esp. CLC 3207112054
Carlos Hormaza Profesional Il D.O 3206326433
Henry Burbano Técnico ll-coordinador 3206326403
Jaime Ceballos Técnico |l 3217306189
Gonzalo Jossa Liniero I-coordinador 3113794131
José Luis Rodriguez Técnico Il 3206326386
Huber Bolafios Técnico 3144852080
Fernando Paredes Prof. Univ . D.O 3206326406
Centro Local de Control Operadores 3122885450
Centro Local de Control Consignaciones 3113543891
Mariela Bastidas s sen 3206326430
Helmer Enriquez Profesional |I. Almacén 3108298602
Jorge Idarraga Profesional I. Tumaco 3217994903
Omar V. Paz Paredes Jefe zona sur 3148146210
German Guerrero Jefe zona Occidente 3128662739
Jorge ldarraga Jefe zona Pacifico 3104000842
Carlos Efrén Murioz Jefe zona Norte 3122885433
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CEDENAR

Centrales Eléctricas de Narino S.A. E.S.P.
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BRIGADA DE ATENCION DE EMERGENCIAS CEDENAR

Edgar Davila COORDINADOR 3122885466
Fabio Guerrero Auxiliar almacen 3167183717
Danny Bedoya Técnico Il 3006923615
Johnny Leyton Prof. Univ. | Presupuesto 3217994770
Juan Carlos Rivera Prof. Univ. | Planeaciony S 3122886679
Maria del Carmen Taramuel | Auxiliar | 3105032021
Janeth Castillo Prof. Univ. | G.E. 3216033941
Fabian Diaz Técnico lll 3168205892
Alvaro Riscos Auxiliar 1 3113776509
Francisco Argoty Auxiliar |. Facturacién 3206326394
Bolivar Gomez Jefe Division Perdidas 3206326425

TODAS LAS ACTIVIDADES A DESARROLLARSE POR PARTE DE TECNICOS Y
LINIEROS DEBE SER REPORTADA POR EL INGENIERO A CARGO EN TODO
MOMENTO AL CENTRO LOCAL DE CONTROL, CON EL FIN DE MANTENER
VIGILANCIA TOTAL DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DURANTE LAS
EMERGENCIAS Y COORDINAR EN FORMA SEGURA Y EFICAZ TODAS LAS
MANIOBRAS DE ENERGIZACION O DESENERGIZACION DE CIRCUITOS.

APROBO REVISO

e Distribucion y Generacion Jefe de Division de Operaciones (E)

Fernando Paredes Diaz ™
Prof. | Div. Operaciones (E)
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